NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Panstwowy Zaktad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO $SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

PRODUKT Z ATBTEM

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60212-0527/20 J

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Wyréb / product: STERYLIS BASIC-100, STERYLIS BASIC-150, STERYLIS BASIC-300, STERYLIS
BASIC-400, STERYLIS BASIC-800, STERYLIS BASIC-1200
Zawierajacy stal ocynkowang malowang proszkowo i inne materiaty wg dokumentacji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  stosowania w obiektach uzytecznoéci publicznej, magazynach, halach przemystowych, hotelach,
/ destined: biurach, restauracjach, szpitalach, obiektach sakralnych, salach bankietowych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobu musi byé zgodne z przepisami dotyczacymi obiektu, w ktérym jest on stosowany
Montaz i eksploatacja zgodnie z instrukcjg obstugi dotaczong przez producenta. W salach chorych obiektow
szpitalnych powietrze z urzgdzen nie powinno by¢ kierowane bezposrednio na pacjentéw oraz nie powinno
powodowac unoszenia kurzu z podtogi.

Atest nie obejmuje wymiennych filtréw powietrza innych niz dostarczane przez producenta

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wiasciwosci alergizujacych wyrobu

{ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product
Whytworeca / producer:

MILOO-ELECTRONICS Sp. z 0. 0.
32-720 Nowy Wisnicz
Stary Wiénicz 289
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
MILOO-ELECTRONICS Sp. z 0. 0.
32-720 Nowy Wiénicz
Stary Wisnicz 289

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po
przedstawieniu stosownych dowoddéw przez

The certificate may be corrected or cancelled

after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2025.12.11 orin the case
po 2025.12.11 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 11 grudnia 2020 Zakfadu Bezpieczenstwa Zdrowotnego
Srodow:ska
The date of issue of the certificate: 11th December 2020 o, ri_w
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakfad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



